INTRODUCTION

arfois condamnée abusivement, la « climatisation » permet de répondre & des

besoins précis de confort technigue et/ou de confort acoustique, de contréle

de I'humidité voire de qualité d’ambiance pour un process. Certes, la

conception du bati est primordiale (approche bioclimatique, réduction

des apports solaires) ; elle doit étre complétée d'une approche rationnelle

des usages captifs de I'électricité (éclairage, bureautique, programmation

des équipements, etc.) générateurs d'apports internes, Mais le recours a des
équipements et des systémes de rafraichissement d'été peut étre nécessaire.

Or, si les technigues de chauffage sont relativement bien connues, la variété des solutions tant du point de
la production de « froid », de la distribution et de I'émission, et les couplages avec le mode de ventilation
complexifient la comparaison entre les éguipements et les systémes pour les secteurs résidentiel et tertiaire.

Ce guide explicite des notions générales de la thermique, puis apporte des éléments technigues plus
particuliérement approfondis pour les solutions utilisant I'énergie gaz (machines a absorption et pompes a chaleur
a moteur gaz). Il prend notamment en compte les réglementations applicables aux installations & mi-2007. il ne
prétend pas étre exhaustif puisqu’il ne traite pas en détail certaines technologies développées dans d'autres pays
(systéme & dessiccant et compresseur pas exemple). Ce guide est a I'usage des concepteurs, des maitres d'ouvrage
et des conseillers technigues.

Ce document a été pour partie rédigé a partir de supports utilisés dans des formations spécifiques sur la
dimatisation par des bureaux d'études membres de I'Association ICO. De fait, Ia lecture de chaque chapitre peut
étre indépendante. Il constitue un manuel de référence consultable en appui sur une technigue méconnue.

Le chapitre premier comporte des rappels théoriques sur les principaux phénoménes physiques et chimiques mis
en ceuvre dans les machines frigorifigues.

Les chapitres deux et trois détaillent les principes de fonctionnement des machines frigorifiques 4 compression et
a absorption.
Le chapitre quatre présente les principales technologies de production de « froid » (air froid, eau glacée).

Les sources froides nécessaires au refroidissement des machines sont comparées au chapitre cing. Les émetteurs les
plus courants et les composants d'un traitement d'air (centrale de traitement d'air) sont présentés au chapitre six.

Enfin une dlassification des systémes de climatisation les plus utilisés dans le résidentiel et le tertiaire est proposée
au chapitre sept, et les critéres de choix sont identifiés. Des annexes technigues sur les unités et les fluides

frigorigénes complétent ['ouvrage.
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