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Avant�propos

Ce livre est destiné à la préparation de la certification des “diagnostiqueurs” chargés d’établir
le “diagnostic gaz” obligatoire dans le cadre des transactions immobilières portant sur tout
ou partie d’un immeuble à usage d’habitation équipé d’une installation intérieure de gaz
réalisée depuis plus de 15 ans.

Les “diagnostiqueurs” n’étant pas tous issus du monde du bâtiment, de la thermique ou de
l’énergie, la première partie de cet ouvrage est consacrée à des rappels fondamentaux sur
“l’énergie gaz” utilisée dans les bâtiments : les réseaux d’approvisionnement, l’alimentation
en gaz des habitations, les caractéristiques des gaz et de la combustion, les systèmes de
sécurité sur les appareils à gaz, etc.

La seconde partie, la plus importante, traite des connaissances nécessaires pour l’obtention
de la certification.

Par ailleurs, le lecteur pourra utilement se reporter à l’ouvrage du même auteur “Réaliser,
contrôler, diagnostiquer une installation gaz domestique” qui, principalement destiné aux
professionnels de l’installation, permettra aux non-spécialistes d’approfondir toutes les
questions relatives aux installations domestiques de gaz (sont donc exclus du périmètre de
cet ouvrage : les ERP et les chaufferies d’immeuble).

Signalons que la procédure de ce “diagnostic” constitue aussi pour le professionnel, l’installateur
ou le technicien SAV, un outil de travail très intéressant dans la mesure où la nouvelle norme
NF P 45-500 définit dans la pratique le périmètre d’intervention minimum sur les installations
existantes...

En effet, on ne soulignera jamais assez qu’en cas de modification ou de complément,
l’installateur a bien un devoir d’examen de la sécurité de toute l’installation existante.
Il est donc responsable de la sécurité sur la partie existante et de la conformité sur la partie
complétée ou modifiée.

D’où l’intérêt de savoir “diagnostiquer” une installation existante.

Reste qu’au-delà de ce minimum, le professionnel doit toujours exercer son rôle de Conseil
et proposer des solutions et services visant à renforcer la sécurité des installations existantes.

Enfin, rappelons que cet ouvrage est destiné principalement à la formation.
Il ne saurait constituer un document “officiel”.
Il est évident que tout “opérateur de diagnostic” doit s’assurer que son analyse est réalisée
en conformité avec les textes réglementaires en vigueur au moment de son intervention, les
normes et plus généralement avec ce que l’on appelle les règles de l’art, qui seuls ont force
de loi.

B.L.

Février 2009
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